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Controlador Industrial CP-WS1 
 

 

1- Configurações de Hardware 

 

O controlador CP-WS61/5-TECLAS, foi desenvolvido para atender aos 

requisitos de pequenas aplicações de controle industriais envolvendo entradas e saídas 

digitais, medição/controle de temperatura através de termopar, saídas e entradas 

analógicas e interface homem máquina. Sua configuração básica é mostrada na tabela 1. 

 

Característica 

CP-WS61/5-TECLAS  

Quantidade 

Entradas digitais CC 8 

Entrada Analógica Termopar tipo J Até 4 

Entrada Analógica 0-5Vcc/4-20 mA Até 4 

Saída analogica (4-20 mA/0-10 Vcc) Até 3 

Saídas digitais PNP ï 24Vcc 8 

Entrada para célula de carga 1 

Display IHM  2 Linhas x 16 Caracteres 

Teclas de operação 16- teclas 

Tabela 1 – Configuração CP-WS61/5-TECLAS  

  

 

Endereçamento dos sinais de entrada e saída analógicas 

 

O controlador CP-WS61/5-TECLAS tem disponíveis em seu hardware 3 entradas e 3 

saídas analógicas distribuídas na memória do controlador de acordo com a tabela 2. 

 

 

 

Tipo de sinal Endereço memória Faixa de variação 

Saída analógica 

AO1, AO2 

AO1 = M8 

AO2 = M18 

AO3 = M19 

Valor numérico = 0 – 1000 

Saída = 0-10Vcc / 4-20 mA 

Entrada analógica AIN1 e 

AIN2 ou 

Entrada termopar tipo J 

TAI1 e TAI2 

AIN1/TAI1=M15 

AIN2/TAI2=M16 

AIN3/AIN1/TAI3=M13 

AIN4/AIN2/TAI4=M14 

Valor numérico = 0 – 4000 

Entrada = 0-5Vcc / 4-20 mA 

Valor numérico = 0 – 5500 

Entrada = Ambiente – 550 °C 

Temperatura junta fria 

(sinal medido internamente) 

           M20 Valor numérico = 0 – 1000 

Entrada = 0 – 100 °C 

Tabela 2 – Entradas/saídas analógicas CP-WS61/5-TECLAS  
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2 ï Mapeamento de memória 

A tabela 3 mostra o mapeamento do controlador CP-WS61/5-TECLAS. 

 
 

Tipo de elemento 

Quantidade Faixa 

 

Função 

Operador R 98 R1 a R98 Rele auxiliar 

Operador R 1          R99 Rele Auxiliar - Grava M 

não volátil 
Operador R 100 R100 a R200 Rele auxiliar 

R181 a R198 retentivo EEPROM 

via comando Submenu-R na IHM 

Operador M 7 M1-M7 Memória Inteira 

Operador M 1 M8 Memória Inteira – Saida 

analógica AO1  

Operador M 4 M9-M12 Contagem rápida entrada I1 

e I2 – Item 9 
Operador M 5 M13-M17 Entrada Analógica  
Operador M 2 M18-M19 Saída Analógica AO2 e 

AO3(quando montada) 

Operador M 1 M20 Temp. Junta fria 

Operador M 15 M21-M39 Memória Inteira Retentiva 

EEPROM  

 

Operador M 8 M40-M47 Memória Inteira Retentiva 

EEPROM 

M40 /M41 PV bloco PID 

   M43/M44 – Saida blc PID 

Operador M 1 M48-M49 Memória Inteira Não usar editar 

IHM 

Operador M 9 M50-M59 Memória Inteira Retentiva RAM 

com Bateria  Não utilizar para 

editar na IHM 

Operador M 7 M60-M63 

M70-M72 

Memória Inteira – RTC 

M60-segundo, M61-minuto, 

 M62-hora, M63-dia semana, 

M70-dia do mês, M71-Mês , M72 

- Ano  

Operador M 9 M65-M69 

M73-M76 

Memória Inteira – Ajuste RTC 

Operador M 12 M77-M88 Memória inteira ajuste PID1/2/3 

sendo SP/GP/TI/TD 

Operador M 111 M88-M198 Memória inteira  

M90(E75) = freq.. PWM Q3 e Q4 

M91 = Largura pulso Q3 

M92 = Largura pulso Q4 

M93(E69) = freq.. PWM Q1 e Q2 

M94 = Largura pulso Q1 

M95 = Largura pulso Q2 

M150 = Reservada não usar (usa / 

não usa modbus USB) 

M151= Endereço escravo modbus 

da RS232 ou RS485-A 

M152= Baud-rate RS232 ou 

RS485-A 

M100 a M180 retentiva em 

EEPROM 

Operador M 1 M199 Memória inteira – Quantidade de 

Memórias receita 
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Operador M 1 M200 Memória inteira – índice receita 

Operador M 300 M201-M500 Memória inteira – Receita ou 

normal depende de M199 

M450 a M499 retentiva em 

memória não volátil FRAM salva 

em tempo de execução do 

programa 

Operador T 30 T1-T30 Contato Saída temporizador 

de T1 a T28 base tempo = 10 ms 

T29 e T30  base tempo = 1 ms 

Operador C 10 C1-C10 Contato saída contador 

CONTAGEM RETENTIVA 

RAM BATERIA 

Operador C 20 C11-C30 Contato saída contador 

Operador CR 30 CR1 – CR30 Bobina reset contador 

Operador Q 8 Q1- Q8 Saída Digital – Transistor PNP 

Q2 e Q3 podem operar via PWM 

Operador I 8 I1-I8 Entrada Digital 

Operador I 4 I11-I14 Entrada Digital 

I11- Navega Menu 

I12-Seta cima 

I13-Seta baixo 

I14-ENTER 

Operador I 10 I20-I29 Entrada Digital – teclas 

numéricas do teclado 0 a 9 

Operador I 1 I9 Tecla multifunção IHM 

Operador L 1 L1 Controle Telas IHM 

Operador L 3 L2-L4 Operador Long uso Geral 

Operador L 5 L5-L9 Operador Long Reservado uso 

Célula de Carga 

L5=peso final calculado 

L6=Tara 

L7=Valor medido resolução total 

L8=Calculo intermediário filtro 

L9=Zero (retido EEPROM ao 

fazer M157=1 momentaneamente 

zera pesagem e grava L9) 

 

Operador L 4 L10-L13 Operador Long  

RETENTIVO RAM BATERIA 

Operador L 37 L14-L50 Operador Long uso Geral 

L15 a L18 retentivo eeprom IHM 

Operador E 1 E28 Usa/não usa Modbus USB 

Operador E 1 E29 Endereço Modbus RS485-B 

 

Operador E 1 E30 Endereço Modbus USB 

Operador E 1 E31 – M51 Baud Rate interno IHM ajustado 

em 32.800 (não alterar) 

Operador E 1 E32 Baud rate RS485 -B 

Operador E 12 E57 – E68 Retenção parâmetros PID1/2/3 

Operador E 1 M93-E69 Frequencia PWM Q1 e Q2 

Operador E 1 M151/E151 End. modbus RS485/RS232-A 

Operador E 1 M152/E152 Baud Rate RS485/RS232-A 

Operador E 17 E70 a E85 Calibração entradas e saídas 

analógicas e PWM 

Operador E 10 E86 a E95 E86 e E87 armazena L9 zero 

célula carga 

Armazena valores de L15 a L18  
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Tabela 3 – Mapa de memórias do CP-WS61/5-TECLAS  

 

 

3 ï Programação e operação da IHM 

 

 

O Controlador CP-WS61/5-TECLAS, permite a programação de até 15 telas de 

mensagens que podem ser configuradas de acordo a necessidade. O acesso a tela de 

configuração da IHM é feito através do menu “contatos e edição”, com o uso do botão 

nomeado como “IHM”. Este botão é habilitado, quando o controlador selecionado na 

configuração do hardware é o CP-WS61/5-TECLAS. O menu “contatos e edição” pode 

ser visto na figura 1. 

 

 

 
Figura 1 – Menu Contatos e Edição 

 

Ao se pressionar o botão IHM, aparecerá a tela de configuração de mensagens, 

mostrada na figura 2. 

 

 
Figura 2 – Tela de configuração de mensagens CP-WS41 

 

Na tela de edição de mensagens, estão dispostas verticalmente 75 linhas que 

correspondem as telas que podem ser utilizadas para mostrar mensagens de texto ao 

operador, mensagens para visualização do valor de memórias do controlador e também 

possibilidade de alteração do valor de memórias. 

As telas devem ser preenchidas em seqüência começando da primeira linha até o 

número desejado de telas. Os dois primeiros campos nomeados com “TX/L1” e 

“TX/L2” são os campos referentes as mensagens de texto associadas a cada linha.  
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 A direita da edição de mensagens está um campo para edição de até 30 

mensagens de alarme diferentes que são disparados pelos reles auxiliares R100 a R129. 

 

3.1 ï Edição do texto da linha 1 do display L1 

 

 

A linha 1 do display tem uma característica especial que permite que ela mostre 

além do texto, valores de memórias internas do controlador, funcionamento coordenado 

com a linha 2 para edição de múltiplos valores retentivos de memórias M e reles 

auxiliares tipo R através das opções de “SubMenu-M” e “SubMenu-R” ou geração de 

telas de alarmes. Este comportamento depende do tipo de mensagens escolhida na 

segunda coluna. Existem 5 tipos de mensagem para a linha 1 que são: 

 

 

- Texto : permite visualizar um texto fixo de 16 caracteres, o campo de texto L1 

deve ser composto exatamente por 16 caracteres. É responsabilidade do 

programador preencher as posições não utilizadas ,até totalizar 16 caracteres, 

com espaços em branco. 

 

 

- Visualizar : permite visualizar o valor de uma memória do tipo M do 

controlador escolhida na coluna 3 que representa o operador a ser mostrado. 

Neste caso deve-se reservar um espaço de 6 caracteres para o valor numérico, 

desta forma, o campo de texto L1 deve ser composto exatamente por 10 

caracteres. É responsabilidade do programador preencher as posições não 

utilizadas ,até totalizar 10 caracteres, com espaços em branco. Além de definir a 

memória que será visualizada, na coluna 4 deve-se escolher o multiplicador, que 

representará o uso ou não de um ponto decimal ou zero a mais, no caso de x10, 

no valor a ser visualizado. 

 

 

- SubMenu-M :  permite criar de forma coordenada com a linha 2, uma tela para 

edição de até 30 memórias do tipo M em uma única tela quando usadas as 

memórias não voláteis comuns a partir de M21. Pode-se também utilizar a 

região de memórias da receita no Submenu-M. A coluna 3, neste caso, define a 

quantidade de memórias M que irão compor o bloco de memórias editáveis. 

Neste caso deve-se reservar um espaço de 6 caracteres para o valor numérico, 

desta forma, o campo de texto L1 deve ser composto exatamente por 10 

caracteres. É responsabilidade do programador preencher as posições não 

utilizadas, até totalizar 10 caracteres, com espaços em branco. Depois do texto 

de 10 caracteres, será mostrado um número, que pode ser alterado através das 

setas para cima e para baixo durante a operação da IHM, variando de 1 até o 

número definido na terceira coluna. Este número representa o índice da memória 

que está sendo editada. A memória inicial do bloco de SubMenu-M é definida na 

linha 2. Pode-se escolher entre tipo de edição “editar” ou “Cursor-Edit”. No 

modo editar o valor é alterado apertando tecla enter e segurando seta pra cima 

para aumentar e seta para baixo para diminuir. No modo Cursos-Edit, ao apertar 

enter surge um cursor na tela junto ao numero a ser alterado com a seta para 

baixo anda entre os caracteres e com a seta para cima altera-se o valor de 0 a 9 

circularmente do caractere sobre o cursor. 
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- SubMenu-R : permite criar de forma coordenada com a linha 2, uma tela para 

edição de até 18 operadores do tipo R em uma única tela. A coluna 3, neste caso, 

define a quantidade de operadores R que irão compor o bloco de reles auxiliares 

editáveis. Neste caso deve-se reservar um espaço de 6 caracteres para o valor 

numérico, desta forma, o campo de texto L1 deve ser composto exatamente por 

10 caracteres. É responsabilidade do programador preencher as posições não 

utilizadas ,até totalizar 10 caracteres, com espaços em branco. Depois do texto 

de 10 caracteres, será mostrado um número, que pode ser alterado através das 

setas para cima e para baixo durante a operação da IHM, variando de 1 até o 

número definido na terceira coluna. Este número representa o índice do rele 

auxiliar que está sendo editada. O operador inicial do bloco de SubMenu-R é 

definida na linha 2.  

 

- AL ARM E : Permite inserir na sequencia de telas uma mensagem que mostra até 

30 mensagens de alarmes diferentes que são disparados pela 

ativação/desativação dos reles auxiliares de R100 a R129. Na linha superior é 

mostrado o texto escolhido para o alarme de acordo com a ordem apresentada na 

tela de edição de telas de IHM. Na linha inferior o primeiro caracter a esquerda 

demonstra alarme gerado na ativação do rele auxiliar “A” ou desativação do rele 

auxiliar “D”. Além disso são gravados a data hora e minuto em que o  alarme 

ocorreu. É possível armazenar até 200 eventos de alarme de forma 

circular.Também é possível recuperar estes alarmes a partir do endereço 1000 

com o auxilio do protocolo modbusRTU por uma das portas RS485 ou RS232 

ou através da porta USB quando o protocolo modbus estiver ativado nesta porta. 

Só é possível ler 10 memórias por vez.  

3.2 ï Edição do texto da linha 2 do display L2 

 

 

A linha 2 do display tem uma característica especial que permite que ela mostre 

além do texto, valores de memórias internas do controlador. Este comportamento 

depende do tipo de mensagens escolhida na coluna 6 de configuração. Existem 5 tipos 

de mensagem para a linha 2 que são: 

 

 

- Visualizar : permite visualizar o valor de uma memória do tipo M ou do tipo L 

do controlador escolhida na 7 coluna que representa o operador a ser mostrado. 

Neste caso deve-se reservar um espaço de 6 caracteres para o valor numérico 

referente a memórias do tipo M, desta forma, o campo de texto L2 deve ser 

composto exatamente por 10 caracteres. É responsabilidade do programador 

preencher as posições não utilizadas ,até totalizar 10 caracteres, com espaços em 

branco. Para valores numéricos referentes a memórias do tipo L, o campo de 

texto L2 deve ser composto por 7 caracteres e deve ser reservado espaço de 9 

caracteres para o espaço numérico. 

 

 

- Editar :  Permite visualizar e alterar o valor de uma memória inteira do 

controlador escolhida na coluna 7, que representa o operador a ser 

mostrado/editado. Neste caso deve-se reservar um espaço de 6 caracteres para o 

valor numérico, desta forma, o campo de texto L2 deve ser composto 
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exatamente por 10 caracteres. É responsabilidade do programador preencher as 

posições não utilizadas, até totalizar 10 caracteres, com espaços em branco. Para 

valores numéricos referentes a memórias do tipo L, o campo de texto L2 deve 

ser composto por 7 caracteres e deve ser reservado espaço de 9 caracteres para o 

espaço numérico. Esta opção deve ser escolhida em conjunto com as opções 

SubMenu-M e SubMenu-R da linha 1. Quando uma destas opções é escolhida, a 

coluna 7 deve ser ajustada de forma a especificar a memória inicial do bloco de 

edição. A faixa de memórias convencionais M disponíveis vai de M21 até M39, 

além disso pode-se utilizar a faixa de memórias de receita tomando o cuidado de 

ajustar M199 e M200 o programador deve observar isso no momento de escolha 

da quantidade e inicio do bloco de memórias. A faixa de operadores R 

disponíveis vai de R181 até R198, o programador deve observar isso no 

momento de escolha da quantidade e inicio do bloco de reles auxiliares 

escolhido. 

 

 

- Cursor-Edit  : Permite visualizar e alterar o valor de uma memória inteira do 

tipo M do controlador escolhida na coluna 7 da tela de configuração de 

mensagens. Este método de entrada de dados opera com um cursor que pode se 

movimentar em cada um dos caracteres do valor numérico a ser editado, 

tornando a tarefa de alteração de valores mais rápida. Utiliza a tecla Enter e as 

setas para cima e para baixo. O operador para alterar um valor através da IHM 

primeiro pressiona a tecla ENTER, com a seta para baixo escolhe qual a posição 

do valor numérico quer alterar. Após escolher a posição, com o auxilio da tecla 

seta para cima incrementa o valor da posição de forma circular até obter o valor 

deseja. Repete a operação para as outras posições do valor numérico até obter o 

valor desejado. Após obter o valor desejado a tecla ENTER deve ser pressionada 

novamente para que o valor escolhido seja armazenado. 

 

- Texto : Neste caso a linha 2 do display opera de forma a mostrar o texto escrito 

na coluna 2 nomeada com L2. Deve ser obrigatoriamente composta por 16 

caractéres e é responsabilidade do programador preencher as posições não 

utilizadas  com espaços em branco. 

 

- DATA/HORA:  Neste caso a linha 2 do display opera de forma a mostrar a data 

e hora ajustados no RTC interno. O formato é dia/mês/ano Hora(24 horas): 

Minuto. Além de mostrar a data e a hora este menu também permite o ajuste da 

data e da hora. Para isso basta pressionar a tecla “ENTER” e ajustar em ordem 

utilizando as setas para cima e para baixo. 

 

- Receita: Para troca de receita é necessário alterar o valor da memória M200 que 

pode ser uma tela tipo editar simples. A edição das receitas pela IHM pode ser 

configurada na tabela de configuração de mensagens da IHM através da seleção 

deste tipo de mensagem que a torna similar ao editar neste caso o valor e editado 

com seta pra cima ou pra baixo. A quantidade de memórias que compõe cada 

receita é definida pela memória M199 que deve ser ajustada através de uma tela 

tipo editar na IHM. A quantidade máxima de memórias por receita é 150 que 

permite até 5 receitas. A memória M201 é a memória inicial e a memória final 

de acordo com a quantidade definida em M199. 
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- ReceitaCE: Para troca de receita é necessário alterar o valor da memória M200 

que pode ser uma tela tipo editar simples. A edição das receitas pela IHM pode 

ser configurada na tabela de configuração de mensagens da IHM através da 

seleção deste tipo de mensagem que torna a edição do valor similar ao recurso 

Cursor-edit. . A quantidade de memórias que compõe cada receita é definida 

pela memória M199 que deve ser ajustada através de uma tela tipo editar na 

IHM. A quantidade máxima de memórias por receita é 150 que permite até 5 

receitas. A memória M201 é a memória inicial e a memória final de acordo com 

a quantidade definida em M199. 

 

3.3 ï Menu Arquivo  

 

 O menu “Arquivo” presente no editor de mensagens, tem por objetivo salvar e 

recuperar um configuração para a IHM. Existem as opções “Abrir”  e “Salvar como..” 

estas opções abrem janelas próprias para atribuição e busca do arquivo a ser salvo ou 

aberto. A extensão dos arquivos de configuração da IHM é .mmi. É interessante em uma 

mesma aplicação, salvar o arquivo do programa de operação do CLP, com extensão 

.LD, com o mesmo nome do arquivo de configuração da IHM e em uma pasta única, 

para que seja possível recuperar programas de forma fácil no futuro. 

 

3.4 ï Coluna do multiplicador  

 

 Nas mensagens de edição e visualização de memórias inteiras, é possível 

escolher um fator de multiplicação que altera apenas a forma como o dado é 

apresentado no display. Estes fatores de multiplicação podem ser x1 (valor puro da 

memória), x10 (valor da memória acrescido de um zero fixo a direita), x 0,1 que 

acrescenta um ponto decimal antes do último número que representa o valor da 

memória inteira e x0,01 que acrescenta um ponto decimal antes dos dois últimos 

números que representam o valor da memória inteira.  

 

4- Operação da IHM 

 

O frontal do controlador CP-WS61/5-TECLAS pode ser visto na figura 3. Existem no 

frontal 5 botões sendo 4 para navegação e edição de valores e um para funções 

especificadas pelo programa do CLP, identificado com a inscrição “F1” e associado ao 

operador de entrada I9. Um display de LCD exibe as mensagens configuradas. De 

acordo com o tipo de mensagem escolhida ou a programação desenvolvida em 

linguagem ladder as teclas da IHM podem ter ou não outras funcionalidades. 
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Figura 3 – Frontal CP-WS61 

 

 

 

 

4.1- Funcionalidade das teclas dedicadas da IHM:  

 

Tecla       : esta tecla é utilizada para navegação entre as telas de menu 

configuradas. Opera de forma seqüencial e rotativa, ou seja parte-se da primeira tela 

pressionando esta tecla pode-se avançar na exibição das telas subseqüentes até  o que ao 

chegar na ultima tela, ocorre o retorno a primeira. Esta tecla opera em todos os tipos de 

mensagem. 

 

Tecla  : esta tecla opera apenas no tipo de mensagem que edita ou 

modifica o valor de uma memória inteira do controlador. Navega-se até a tela em que se 

deseja alterar o valor e pressiona-se esta tecla. Quando o tipo de mensagem escolhido 

para linha 2 for Editar, o display pisca indicando possibilidade de alteração dos valores. 

Quando o tipo de mensagem da linha 2 for Cursor-Edit, ao pressionar esta tecla 

aparecerá um cursor embaixo dos números que compõe o valor numérico editavel. 

 

Teclas  :  Estas teclas operam apenas no tipo de mensagem que edita ou 

modifica o valor de uma memória inteira do controlador logo após a tecla enter ser 

acionada, ou seja, durante o tempo em que o display está piscando. A seta para cima 
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aumenta o valor e a seta para baixo diminui o valor da memória. Ao iniciar a ação, o 

valor é incrementado ou decrementado de forma lenta. Se a tecla for segurada por 2 

segundo o valor é incrementado o decrementado de forma mais rápida. 

 

5- Programação avançada da IHM 

 

 Com o auxilio da programação ladder é possível modificar a sequência com que 

a navegação nas telas da IHM é realizada. Para que isso seja possível é necessário 

conhecer um pouco mais a respeito do endereçamento utilizado para gerar e controlar as 

telas da IHM. A tabela 4 mostra o endereçamento dos botões da IHM. Observe que os 

botões da IHM são mapeados na memória do controlador como entradas digitais e 

podem ser utilizados na programação desenvolvida em ladder. 

Função tecla Navegação Seta Cima Seta Baixo ENTER Tecla F1 

Endereço I11 I12 I13 I14 I9 

Tabela 4 – endereçamento teclas da IHM 

 

 Outra informação importante para aumentar a flexibilidade de geração de 

mensagens é a forma como as telas são endereçadas ou indexadas. Cada uma das telas 

da IHM corresponde a um valor especifico em L1. Desta forma o valor presente em L1, 

representa a tela que está sendo mostrada em um determinado instante e alterando o 

valor de L1 é possível saltar para outra tela utilizando a programação em ladder.  

 

 

6 ï Painel traseiro ï conexão de entradas, saídas e alimentação 

 

 O painel traseiro de conexões do CP-WS61/5-TECLAS pode ser visto na figura 

7. Nele estão representadas a alimentação em 24Vcc,as saídas a transistor a saída 

analógica 0-10Vcc, as entradas analógicas 0-10 Vcc. Observe que as saídas digitais 

precisam de uma alimentação externa no terminal “+out” que deve ser referenciada no 

+Vcc da fonte de 24 Vcc. 

As entradas I1 a I8 são as entradas digitais e recebem sinal positivo ou negativo de 

acordo com o especificado na compra. O terminal AO1+ é a saída analógica e deve 

utilizar um dos terminais –Vcc disponíveis na borneira do controlador ou da fonte 24 

Vcc. As entradas analógicas AI1 +, AI2+, AI3+ e AI4+ devem ser referenciadas a um 

dos terminais –Vcc disponíveis na borneira do controlador ou da fonte de 24Vcc. 
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Figura 7 – Painel traseiro do CP-WS61/5-TECLAS 

 

  

  

7 ï Módulo RTC - Relógio de tempo real e memória RAM retentiva 

 

No controlador CP-WS61/5-TECLAS, está disponível um relógio de tempo real 

(RTC) que permite trabalhar com segundo, minuto, hora , dia da semana, dia do mês, 

mês e ano. Os dados estão mapeados na memória e podem ser utilizados nos blocos de 

comparação e operações matemáticas. Através das memórias M65 até M76, é possível 

acertar a hora deste relógio que opera com bateria para funcionamento mesmo sem 

alimentação elétrica do controlador. O ajuste de dia da semana, hora, minuto e segundo 

pode ser realizado com o auxilio de um aplicativo Windows especifico para esta 

finalidade ou com o uso da tela que mostra a data e a hora . Além de registrar o tempo, 

dia da semana, hora, minuto e segundo, dia do mês, mês e ano o módulo de RTC é 

responsável por reter o valor dos 10 primeiros contadores disponíveis C1 a C10. Desta 

forma os valores de contagem ficam armazenados mesmo após o desligamento do 

controlador. Foram criadas também duas áreas de memórias RAM protegidas por 

bateria uma de operadores do tipo M que vai de M50 até M58 e outra de operadores L 

que vai de L10 até L13.  

 

8- Bloco de controle PID 

 

Existem 3 blocos de controle PID disponíveis no controlador CP-WS61/5-

TECLAS . Estes blocos possuem endereços de memória fixos para PV (variável do 

processo) , SP(valor de referência),  OV(saída do controlador) , GP(ganho proporcional) 

e TI (tempo integral). As respectivas posições são mostradas na tabela 6. 
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O ganho proporcional tem um fator de escala de 100, isto é, o valor enviado para 

o ganho proporcional é dividido por 100. Assim um valor de ganho M22 = 20 é na 

verdade um ganho proporcional de 0,2. O Tempo derivativo, TD também tem o mesmo 

fator de escala. No caso do tempo derivativo se a memória M29 = 200, temos tempo 

derivativo de 2 segundos. 

Tabela 6 – Endereços blocos PID 

Operador PID1 PID2 PID3 

PV M40 M41 M42 

SP M77 M78 M79 

OV M43 M44 M45 

GP M80 M81 M82 

TI M83 M84 M85 

TD M86 M87 M88 

 

O bloco PID deve ser inicializado através da movimentação de variáveis para as 

memórias que constituem os blocos ou pode-se definir telas da IHM para ajuste dos 

parâmetros. A entrada PV pode receber o valor de uma entrada analógica e a saída OV 

pode enviar o resultado do cálculo para uma saída analógica. O set-point pode ser 

configurado também através de uma movimentação ou através de tela da IHM, ou pode 

receber atualização através da porta serial utilizando o aplicativo de supervisão de PID.  

 

 
Figura 8 – Supervisão de PID  

Através do aplicativo supervisório de 4 PID’s é possível ajustar o SP, GP,TI e 

TD. A tela do supervisor de PID pode ser vista na figura 8. Neste caso a inicialização do 

bloco PID necessita apenas da configuração da entrada para PV e o envio da saída do 

bloco OV para a saída analógica. A figura 9 mostra o programa necessário. 

 

 

 



                                                            Comércio e Manutenção de produtos eletrônicos 

 

 

Manual –Mapa de memória CP-WS61/8DO8DI2AO2AI2TAI-TECLADO         14 

 
Figura 9 – Inicialização PID 1 ajustes de parâmetros através do supervisor de 4 

PID’s 

 

O bloco de movimentação de variáveis necessita obrigatoriamente de um contato 

na sua entrada. Neste caso utilizou-se um contato do rele auxiliar R10 porém qualquer 

outro contato poderia ser utilizado. 

 

9- Entradas de contagem rápida 

 O CP-WS61/5-TECLASpossui duas entradas rápidas mapeadas nas entradas I1 e 

I2. A frequência máxima dos pulsos nas entradas é de 5 Khz. A contagem é realizada 

diretamente nas memórias mostradas na tabela 7. Caso seja ativado o PWM das saídas 

Q1 ou Q2 o contador rápido da entrada I2 para de operar. 

 Tomando como exemplo a entrada I1, os pulsos são contados em M10 até o 

limite de 65535, quando então M10 é zerada e um incremento é gerado em M11. Com 

relação a entrada I2, os pulsos são contados até o limite de 65535 M12 . 

 

 

Entrada Digital Memória Contagem Limite / In cremento 

I1 
M10 0 - 65535 

M11 Incremento final M10 

I2 
M12 0 - 65535 

  

Tabela 7 – Mapa de memórias contador rápido 

 

 

10 ï Saídas a transistor PWM 

 

  Estão disponíveis até 4 saídas PWM no controlador CP-WS61. A memória não 

volátil E74 é utilizada para definir se o PWM está ou não ativo nas saídasQ1, Q2, Q3 e 

Q4. O bit 0 de E74 define o uso ou não de PWM na saída Q1 e da mesma forma os bits 

1, 2 e 3 habilitam ou não o PWM das saída Q2, Q3 e Q4 deve-se ajustar somando o 

peso binário dos bits que se deseja ativar o PWM. Para desativar completamente o 

modo PWM das saídas Q1, Q2, Q3 e Q4 ajustar o valor de E74=0 com o auxilio do 

aplicativo depurador externo. Estás saídas PWM podem operar com freqüência 

ajustável na faixa de 200 a 10000 Hz nas saídas que são Q1, Q2, Q3 e Q4. O ajuste de 

freqüência pode ser realizado alterando o valor no software de configuração e ajuste do 

CP-WS61/5-TECLASou através do programa ladder. A memória M90(E75), ajusta a 

frequência das saídas Q3 e Q4. A memória M93(E69), ajusta a frequência das saídas Q1 

e Q2. 

O dutycicle do PWM pode ser ajustado na faixa de 0 - 1000 através das 

memórias M91 para Q3, M92 para Q4, M94 para Q1 e M95 para Q2. Para que as saídas 

operem como PWM é necessário configurar através do Software de depuração a 

memória E74. As alterações terão efeito após um ciclo de desligamento/ligamento do 

controlador, observando se a fonte foi totalmente descarregada normalmente em torno 

de 15 a 20 segundos de desligamento são suficientes.  
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Quando o modo PWM de uma saída está ativado, o funcionamento do operador 

Q associado a esta saída está condicionado ao valor presente na memória que controla a 

largura do pulso. Vamos tomar como exemplo a saída digital Q3. Se ativarmos o modo 

PWM da saída Q3 e M91 = 0 é possível ligar e desligar a saída Q3 através do operador 

Q3 em bobinas simples ou SET / RESET. A partir do momento que M91 recebe valores 

acima de zero, a saída Q3 irá operar no modo PWM com a largura de pulsos 

proporcional ao valor presente na memória M91. 

 

 

11 ï Comunicação Modbus RTU 

 

 Este controlador possui 2 portas de comunicação serial que são PORTA A que 

pode ser RS232 ou RS485(deve ser solicitado na compra) e opera apenas como escravo 

modbus e PORTA B RS485 que tem a possibilidade de operar como mestre ou escravo 

modbusRTU em sua porta de comunicação auxiliar RS485 com baudrate ajustável, sem 

paridade e 1 stop bit. 

 

Na configuração tanto da porta A quando da porta B como escravas modbus, existe um 

limite de 70 registros máximo para uso do comando 03 READ HOLDING REGISTER 

em uma única solicitação por parte do mestre. 

 

 Para acessar a tabela de configuração da comunicação do mestre, e assim configurar o 

comportamento da PORTA B, deve-se pressionar o botão “COM” da caixa de funções 

Contatos e Edição, mostrado na figura 10.  

 

Ao pressionar o botão “COM” irá surgir a planilha de configuração da comunicação 

mostrada na figura 11. 

Na planilha de comunicação escolher protocolo = MODBUSRTU . Ao lado direito 

existem 6 colunas que devem ser preenchidas de acordo com os dados que deve ser 

lidos / escritos nos escravos modbus. 

 

 
Figura 10 – Menu contatos e Edição 

 

Endereço : Representa o endereço modbus do escravo que será lido/escrito 

 

Forma de envio : Representa a forma como a sequencia de escrita/leitura será 

realizada no escravo podem ser escolhidas 3 formas distintas. 

 

 SCAN : o valor é lido/escrito em todos os momentos; 

  

TELAXX : o Valor é lido/escrito quando a tela determinada por XX está sendo 

mostrada; 

RXX: O valor é lido/Escrito quando o rele de endereço XX está acionado. 
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Figura 11 – Janela de configuração de comunicação ModbusRTU - Mestre 

 

Função ModbusRTU : 

 

Este campo representa a função MODBUS que será utilizada para obtenção do dado 

ou escrita do dado no escravo. Atualmente são suportados duas funções. Comando 

03 READ HOLDING REGISTER que permite ler um conjunto de memórias 

inteiras do escravo limitado a omáximo de 10 memórias e comando 06 WRITE 

SINGLE REGISTER que permite escrever um registro no escravo. 

 

Comando 03 - READ HOLDING REGISTER 

 

O comando Read Holding Register permite ler o valor das memórias M do 

controlador. Será enviado como resposta o valor da memória solicitada e as 

subsequentes conforme a quantidade de registros solicitados. Caso seja solicitado uma 

quantidade acima do máximo permitido, a resposta será a quantidade máxima de 

registros possíveis. 

 

Requisição do mestre: 
Número do controlador escravo 1 byte De 1 a 254 

Comando 1 byte 03 

Número da memória inicial 2 bytes Conforme controlador  

Quantidade de memórias 2 bytes Conforme controlador 

CRC16 2 bytes  

 

Resposta do controlador: 
Número do controlador escravo 1 byte De 1 a 254 

Comando 1 byte 03 

Número de bytes 1 byte N – Número de bytes de dados 

Valor das memórias solicitada N bytes Valor de M[x] 

CRC16 2 bytes  
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Comando 04 ï READ INPUT REGISTER 

 

 

O comando Read Input Register permite ler o valor de registros de variáveis de 

entrada. Este comando permite ler dados no formato IEEE 32-bit fp (F2,F1,F0,EXP) 

sendo possível ler um dado de cada vez. Para isso a quantidade na tabela de 

configuração deve ser sempre igual a 2. Este tipo de dado retorna valores em ponto 

flutuante. Na primeira memória de retorno teremos o valor da parte inteira e na segunda 

memória de retorno teremos a representação da parte inteira mais uma casa decimal 

multiplicado por 10. Como exemplo se o valor do registro lido do escravo for 380.54 e 

as memórias de retorno forem M1 e M2, M1 = 380 e M2 = 3805. 

 

Requisição do mestre: 
Número do controlador escravo 1 byte De 1 a 254 

Comando 1 byte 04 

Número da memória inicial 2 bytes Conforme controlador  

Quantidade de memórias 2 bytes Conforme controlador 

CRC16 2 bytes  

 

 

Resposta do controlador: 
Número do controlador escravo 1 byte De 1 a 254 

Comando 1 byte 04 

Número de bytes 1 byte 4 

Valor das memórias solicitada 4 bytes Valor de M[x]  

CRC16 2 bytes  

 

 

Comando 06 - WRITE SINGLE  REGISTER 

 

O comando Write Single Register permite definir o valor de uma memória M do 

controlador. É informado a memória e o valor a ser colocado. Observe que as memórias 

são numeradas iniciando em M[1], mas para o comando a saída M[1] é a de número 

“0”. 

Requisição do mestre: 
Número do controlador escravo 1 byte De 1 a 254 

Comando 1 byte 06 

Número da memória 2 bytes Conforme controlador 

Valor  2 bytes Valor a ser colocado em M[x] 

CRC16 2 bytes  

 

Resposta do controlador: 
Número do controlador escravo 1 byte De 1 a 254 

Comando 1 byte 06 

Número da memória 2 bytes Conforme controlador 

Valor  2 bytes Valor a ser colocado em M[x] 

CRC16 2 bytes  

 

 

Memória escravo : Representa o endereço da memória M que deve ser lida/escrita no 

escravo. No caso da função 03 leitura de múltiplos registros representa a memória 

inicial. 
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Memória Mestre : Representa o endereço da memória M do Mestre que deve receber 

ou enviar o valor para o escravo. No caso da função 03 leitura de múltiplos registros 

representa a memória inicial. 

 

 
Figura 12 – Esquema do cabo de comunicação serial 

 

Quantidade : Representa a quantidade de memórias que será lido a partir do escravo no 

comando 03. Esta quantidade é limitada a 10 por operação. No caso de uso do comando 

06 este valor deve permanecer em 1. 

 

Existem 2 possibilidades de configuração do conector RJ12 de 6 vias para portas de 

comunicação serial. A figura 12 mostra a configuração do cabo de comunicação. 

A configuração da porta de comunicação pode ser realizada com o auxilio do depurador 

ajustando-se as memórias não voláteis de acordo com a tabela 8. 

 
Operador E 1 E29 Endereço Modbus RS485-B 

Operador E 1 E30 Endereço Modbus USB 

Operador E 1 M151/E151 Endereço escravo modbus da 

RS232 ou RS485-A 

Operador E 1 E32 Baud rate RS485 -B 

Operador E 1 M152/E152 

 

Baud Rate RS485-A/RS232 

 

 

Exemplo de aplicação: 

 

CP-WS12EX como escravo do CP-WS41-64K/6DO8DI2AO2AI2TAI-2COM 

 

FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA: 

 

  - LÊ AS ENTRADAS DIGITAIS DO MÓDULO PRINCIPAL (I1~I8) 

DO CPWS12-EX; 

  - ESCREVE UM VALOR AJUSTADO NA IHM DO CPWS41 NAS 

SAÍDAS DIGITAIS DO MÓDULO PRINCIPAL (Q1~Q8) DO CPWS12-EX; 
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  - LÊ AS ENTRADAS ANALÓGICAS AI1 E AI2 DO CPWS12-EX E 

MOSTRA ESSES VALORES NA IHM DO CPWS41. 

 

 

 

 

Configurações do CP-WS41 

 

Programa LADDER 

 

 
 

Configuração da IHM 

 

 
 

Configuração da Comunicação 
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Configuração/programa do CP-WS12EX 
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12 ï Receitas 

 

Este controlador tem capacidade de armazenas até 5 receitas de até 150 variáveis. Estas 

receitas são armazenadas pela memória retentiva EEPROM e podem ser gravadas e 

recuperadas através de comando modbusRTU 06 e 16. A memória M200 é o índice de 

memórias e pode variar de 0 a 50 e a memória M199 define a quantidade de memórias 

que compõe cada receita. Os valores da receita atual são obtidos nas memórias M201 

até a memória máxima definida por M199. A quantidade máxima de memórias por 

receita está limitada a 150. Para troca de receita é necessário alterar o valor da memória 

M200. A edição das receitas pela IHM pode ser configurada na tabela de configuração 

de mensagens da IHM através da seleção do tipo de mensagem da linha 2 “Receita” 

neste caso o valor e editado com seta pra cima ou pra baixo ou “ReceitaCE” neste caso 

a edição do valor é feita similar ao recurso Cursor-edit. 

 

 

 


